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İl Millî Eğitim Müdürlüğü

TEKLİF MEKTUBUDUR

İsparta Merkez Büyükhacılar Ortaokulu Asansör Revizyonu Onarımı İşi
şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 
Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının 
bildirilmesini rica ederim. ' 1
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İşin Adı Birim Miktar Birim
Fiyatı

TUTARI (KDV 
hariç)

1 İsparta Merkez Büyükhacılar Ortaokulu 
Asansör Revizyonu Onarımı İşi

TOPLAM

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

1 -Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi 30 (Otuz) gündür.
2- Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
3- Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
4- Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
5- Malzemeler TSE’li ve en az bir (1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
6- Teklifler 16/06/2022 Perşembe günü saat: 16.00’a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
7- İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
8- Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi İçinde bitirmediği 
takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) 
oranında gecikme cezası uygulanacaktır. .
9- Teklifler İsparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden 
teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

İSPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık 
Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin 
talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı 
teklif ve kabul ediyorum..... /... 12022
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BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
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İşin Adı: İsparta Merkez Büyükhacılar Ortaokulu Asansör Revizyonu Onarımı İşi
i s.
İ No İş Kaîemi No İŞ Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı i Teklif Ediien 

Birim Fiyat
Tutan
(TL)

İ 1 1.17.2

Tahrik makinasınm doğrudan beslemesi durumunda, kontakları motor 
devresinde seri bağlı, birbirinden bağımsız iki adet kontaktörle 
kesilmelidir. Tahrik makinasınm durdurulması iki kontaktörden birinin ana 
kontaklarının asansör durduğunda devreyi açmaması

Adet 1

i

i

I

2 1.45.3

Sınır güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin aşılması durumunda 
mümkün olabildiğince çabuk çalışacak bir şekilde yerleştirilmeli, ancak 
normal işletmeyi aksatmamalıdır. Bunlar, sınır güvenlik kesicileri kabin 
veya karşı ağırlık tamponlara değmeden ç

Adet 1

ii
]

I;

3 1.46.2 İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir. Adet 1
.............  İ

4 1.48.1 Makina dairesi/mekanı depo olarak kullanılmamalıdır. Adet 1
]

5

i....... :..

1.8.3
Hız regülâtörü üstünde hız regülâtörünü imal eden firmanın adı, tip 
kontrolü ile ilgili işaret ve referanslar ve ayarlandığı çaiışma hızı bilgilerini 
ve CE işareti içeren bir bilgi levhası bulunmalıdır. Adet 1

|
j

' 6 2.13.1
Kabin çatısı üzerinde madde 5.2.5.6.1'e göre kabin en yüksek 
konumunda iken kabin çatısında, Çizelge 3’ten seçilen ve bir sığınma 
alanı olarak kullanılabilir en az bir net alan sağlanmalıdır. Adet 1

7 3.5.7 Kabin güvenlik tertibatı emniyet kontağı çalışır hale getirilmelidir. Adet 1 )

8 3.7.45
Kabin regülatör gergi makarası mafsal kolu yere paralel hale 
getirilmelidir. Adet 1 j

9 3.7.46 Kabin regülatör gergi makarasının yenilenmesi Adet 1 | j

10 35.190.1301 En az 2Ö x 12 mm (tek bölmeli) PVC kablo kanalları m to  |

11 4.14.1
Asansör kuyusu iç yüzeyi ile kabin eşiği veya kabin kapısının çerçevesi 
veya sürgülü kapılarda kapanan kenar arasındaki yatay açıklık, kuyu 
boyunca 0,15 m’yi açmamalıdır (bkz. Şekil 3). Adet 1 |

12 40.150.1401 1 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika) Âdet 1 |

' 13 5.10.3

Yardım edecek kişiye dair binada/yapıda söz konusu mahalin 
bulunmaması durumunda, bir kurtarma servisi (Yetkili servis olabilir.) île 
sürekli irtibat için iki yönlü sesli iletişim sağlayan bir uzaktan alarm 
sistemi bulunur. Bu alarm sistemi TS EN 81-28’e

Adet 1

^ ı1 4 5.10.4 iki yönlü haberleşme tertibatı çalışır hale getirilmelidir. Adet 1

15 5.10.6 Sesli alarm tertibatı akü devresine bağlı çalışır hale getirilmelidir. Adet 1 | |

16 5.12.6 Kabinde aşırı yük sistemi çalışır hale getirilmelidir. Adet 1 | |

17 7.5.3 Asansör şifreli ve akbilfi geçiş devresi kartı Adet 1 ! j |

18 35.160.1103 Vaevten sorti, Aydınlatma sortisi Adet 1 j j |

19 35.170.1602
LED sıva üstü etanj armatür (poiikarbon gövdeli) ışık akışı en az 2700 
İm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. Adet 6 | |

20 İşçilik
Özel işçilik her nevi asansör işlerinin yapılmasında asansör başına 
ödenecek olan bedeldir Adet 1 I I !

Toplam Tutar (KDV Hariç)

Nakliye fiyatlara "dâhildir. Birim Fiyat Tarifieri’nde (Teknik Şartname) yer alan nakSİyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığım) belirten 
ifadeler yerine buradaki “Nakliye fiyatlara dâhiidir" bilgisi geçerlidir.


